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ESCALA INSTALAGOES ELETRICAS
SEMESCALA | DIAGRAMA MULTIFILAR DO QDG ESCALA | INSTAGALAGOES ELETRICAS - CAMAPUA
SEM ESCALA | DIAGRAMA GERAL REFERENTE AO PROJETO
Quadro de Cargas (QDG1)
Circuito Descrigéo Esquema | Método Tenséo lluminagao (W) Tomadas (W) Pot. total. | Pot. total. | Fases | Pot.-R Pot. -S Pot.-T |FCT|FCA| In" | Ip |Segdo| lc | lcc |Disj| dV parc | dVtotal | Status
de inst. ) 11 | 15 | 36 |100]125]180600]1200]4800]6000| (VA) w) W) w) w) @) | @& [mm2)| &) |ka)| @) %) (%) PROJETO ELETRICO
2 lluminag&o area de atendimento F+N B1 127V 36 1440 1296 S 1296 1.00/1.00{11.3(11.3| 25 [24.0| 3 | 16 3.27 4.05 OK
3 lluminag&o banheiros fundos e tomadas F+N+T B1 127V 4 44 44 T 44 1.00{1.00( 03| 03| 25 |24.0| 3 | 10 0.20 0.97 OK =
4 [iluminagao Mezanino F+N+T B1 127V 12 196 180 T 180 100100 15| 15| 25 [240] 3 [10] 013 0.91 OK : vmm% INCENDIO
5 TUG- Sala de atendimento F+N+T B1 127V 2 | 4|4 1578 1420 T 1420 1.00(0.54 (113|124 4 320 3 | 16 0.69 1.46 OK Em
6 TUE - Condicionador de AR 1 sala de atendimento 3F+T B1 220V 1 6660 6000 R+S+T 2000 2000 2000 1.00/1.00 |14.0|14.0 6 36.0] 3 |32 0.07 0.85 OK
7 TUE - Condicionador de AR 2 sala de atendimento 3F+T B1 220V 1 6660 6000 R+S+T 2000 2000 2000 1.00(0.80(17.5|14.0 6 36.0| 3 |32 0.30 1.08 OK
8 TUE - Condicionador de AR 3 sala de atendimento 3F+T B1 220V 1 6660 6000 R+S+T 2000 2000 2000 1.00/0.80|17.5|14.0 6 36.0| 3 |32 0.70 1.48 OK ULO DO DESENHO:
9 TUE - Impressora expediente F+N+T B1 127V 3 2000 1800 T 1800 1.00(0.54 (29.2|15.7 4 320 3 | 16 3.19 3.97 OK PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO
10 |TUE - Impressora digitagdo e conferéncia F+N+T B1 127V 2 1333 1200 S 1200 1.00{0.80(13.1|10.5 4 320 3 | 16 1.07 1.85 OK RAZAO SOCIAL:
11 |TUG - Estagbes expediente F+N+T B1 127V 5 (10| 1 2144 1930 T 1930 1.00|0.54|31.3{169| 4 |320| 3 |16 3.39 4.17 | ERRO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO DO SUL - DETRAN/MS
12 |TUG - Estagoes digitagao e conferéncia F+N+T B1 127V 10 1389 1250 R 1250 1.00(0.54 (20.3|10.9 4 320 3 | 16 3.04 3.82 OK LOCAL (MUNICIPIO):
13 |TUG - Estagdes digitagao e conferéncia 2 F+N+T B1 127V 5 1000 900 T 900 1.00(0.80| 9.8 | 7.9 4 (320 3 |10 0.87 1.65 OK mﬂmommrMMowm.._sm
14 |TUG Estaggo estagiaria e banco F+N+T B1 127V 1 4 | 4 1467 1320 R 1320 1.00(0.54 (214|115 4 320 3 |16 3.42 4.20 OK Ow.o o.oo GRONC o £5 LAGOAS -MS
15__|TUE - Impressora estagiaria e gerente F+N+T B1 127V 2 1333 1200 s 1200 1.00/054] 97 [105] 4 [320] 3 [16| 163 241 | OK B ool ICRO N 2011, JARDIM ALY S TRES ARSI
16 |TUG - Estagao gerente F+N+T B1 127V 2 1 478 430 T 430 1.00(0.54| 70| 3.8 4 320 3 | 10 1.47 2.25 OK N° ART/RRT: 132.020.010.1433 REVISAO: 01
17  |TUE - Condicionador de AR gerente F+F+T B1 220V 1 1333 1200 R+S 600 600 1.00{0.80| 7.6 | 6.1 4 1320[45]| 10 0.55 1.33 OK OBSERVAGOES: ] ESCALA: INDICADA
18 TUG - Estagéo banco, reuniéo e pabx F+N+T B1 127V 2 6 3 1656 1490 R 1490 1.00|0.54|24.1|13.0 4 320 3 | 16 5.34 6.11 ERRO QUADRO DE AREAS GERAL: PRANCHA:
19  |TUG - Banheiros F+N+T B1 127V 3 600 540 T 540 1.00(1.00 | 4.7 | 4.7 4 320 3 |10 1.67 245 OK
20 |TUG - Mezanino F+N+T B1 127V 4 800 720 R 720 1.00/1.00| 6.3 | 6.3 4 320 3 |10 0.00 0.78 OK
21 |TUE - Condicionador de AR mezanino 3F+T B1 220V 1 6660 6000 R+S+T 2000 2000 2000 1.00(1.00 (10.5|10.5 6 36.0| 3 |32 0.00 0.78 OK RESPONSAVEL TECNICO: PROPRIETARIO/RESPONSAVEL PELO USO:
22 |TUE - Condicionador de AR expediente 3F+T B1 220V 1 5333 4800 R+S+T 1200 1200 1200 1.00/1.00|10.5|10.5 6 36.0] 3 |32 0.00 0.78 OK
QD1 3F+N+T B1 220/127 V 4888 4410 R+S+T 2205 2205 1.00(1.00 [22.2|22.2 6 36.0| 45| 50 1.74 2.52 ERRO
TOTAL 4 12 36 |10 [ 36 |25 | 7 1 1 3 43679 39330 R+S+T 13585 12501 13244
MARCELO QUADROS DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DE MS - DETRAN/MS
ESCALA | INSTALACOES ELETRICAS ENG. CIVIL / ENG. DE SEGURANGA DO TRABALHO CNP.J: 01.560.929/0001-38
Registro: 4848/D-MS Responsavel: RUDEL ESPINDOLA TRINDADE JUNIOR
SEM ESCALA | QUADRO DE CARGAS DE TODOS OS QUADROS PROJETADOS CPF/RG: 407.258.391-04 / 370.884 SSPIMS CPF/RG: 138.364.121-87 / 055.399.638 SSP/RJ
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