
25 A

5 kA

4

20 A

5 kA

DR

25 A

16 A

5 kA

2.5

(500 W)

S+T

1 (Iluminação Externa Detran - Lado Direito)

16 A

5 kA

2.5

(625 W)

R+S

2 (Iluminação Externa Detran - Lado Esquerdo)

QD-ILUM

(1125 W)

32 A

5 kA

6

30 A

5 kA

10 A

5 kA

2.5

(216 W)

S

1 (Iluminação Vistoria e WC)

20 A

5 kA

4

(1200 W)

S

2 (TUG - Tomadas Micros (Vistoria))

20 A

5 kA

4

(1200 W)

R

3 (TUG - Tomadas Impressoras Laser (Vistoria))

20 A

5 kA

4

(1000 W)

T

4 (TUG - Tomada Rack (Vistoria))

20 A

5 kA

4

(1200 W)

T

5 (TUG - Tomadas Externas Vistoria (Vistoria))

16 A

5 kA

2.5

(3250 W)

R+S+T

6 (TUE - Motor Elevação (Vistoria))

10 A

5 kA

2.5

(900 W)

R+S

7 (TUE - Ar Condicionado 9000BTU (Vistoria))

16 A

5 kA

2.5

(500 W)

S+T

8 (Iluminação Externa Vistoria)

16 A

5 kA

2.5

(500 W)

R+T

9 (Iluminação Fundos Apreensão)

16 A

5 kA

2.5

(375 W)

R+S

10 (Iluminação Entrada da Apreensão)

16 A

5 kA

2.5

(500 W)

R+S

11 (Iluminação Lateral Pátio Detran)

QD-VISTORIA

(10841 W)

10 A

5 kA

2.5

(180 W)

S

1 (Iluminação de Emergência)

10 A

5 kA

2.5

(462 W)

S

2 (Iluminação Interna (Agência))

10 A

5 kA

2.5

(240 W)

R

3 (Iluminação Interna (Copa, Área de Serv., Banheiro))

20 A

5 kA

4

DR

25 A

(1200 W)

R

4 (TUG - Tomadas Copa (Pia, Fogão))

20 A

5 kA

4

DR

25 A

(1500 W)

T

5 (TUE - Copa (Microondas))

20 A

5 kA

4

DR

25 A

(1200 W)

S

6 (TUG - Tomadas Copa (Média, Geladeira))

20 A

5 kA

4

DR

25 A

(1200 W)

R

7 (TUG - Tomadas Gerais (Corredor, Área de Serviço))

20 A

5 kA

4

(1200 W)

R

8 (TUG - Tomadas Micros (Gerente, Atendimento Parede))

20 A

5 kA

4

(1200 W)

T

9 (TUG - Tomadas Impressoras Laser (Gerente, Atendimento Parede))

20 A

5 kA

4

(1600 W)

S

10 (TUG - Tomadas Micros (ICE, Espera))

20 A

5 kA

4

(1600 W)

R

11 (TUG - Tomadas Micros (Atendimento 01))

20 A

5 kA

4

(1600 W)

R

12 (TUG - Tomadas Micros (Atendimento 02))

20 A

5 kA

2.5

(1200 W)

R

13 (TUG - Tomadas Impressoras Laser (Atendimento))

20 A

5 kA

4

(1600 W)

T

14 (TUG - Tomadas Rack)

10 A

5 kA

2.5

(900 W)

R+S

15 (TUE - Ar Cond. 9000 BTU (ICE))

10 A

5 kA

2.5

(900 W)

S+T

16 (TUE - Ar Cond. 9000 BTU (Sala Técnica))

10 A

5 kA

2.5

(900 W)

R+T

17 (TUE - Ar Cond. 9000 BTU (Gerente))

16 A

5 kA

4

(2340 W)

S+T

18 (TUE - Ar Cond. 24000 BTU (Atendimento 01))

25 A

25 kA

4

(3950 W)

S+T

19 (TUE - Ar Cond. 36000 BTU (Atendimento 02))

QDG

(36938 W)

125 A

5 kA

03x10 A

5 kA

04xDPS

175 V - 20kA

125 A

5 kA

kWh

MEDIÇÃO
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DR

25 A

Iluminação Externa Detran - Lado Direito
1   500 W

16 A

2.5

Iluminação Externa Detran - Lado Esquerdo
2    625 W

16 A

2.5

Potência instalada (W)

R    313

S    563

T    250

Total   1125

3#4(4)4mm²

Conduto ø1"

20 A

Verde

QDG

R

V
e
r
m
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o

S

V
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m
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o

T

V
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o

N

A
z
u
l
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Iluminação de Emergência 1   180 W

10 A

2.5

TUG - Tomadas Micros (Atendimento 02)12   1600 W

20 A

4

Iluminação Interna (Agência) 2   462 W

10 A

2.5

TUG - Tomadas Impressoras Laser (Atendimento)13   1200 W

20 A

2.5

Iluminação Interna (Copa, Área de Serv., Banheiro)
3   240 W

10 A

2.5

TUG - Tomadas Rack14   1600 W

20 A

4

DR

25 A

TUG - Tomadas Copa (Pia, Fogão) 4  1200 W

20 A

4

TUE - Ar Cond. 9000 BTU (ICE)15    900 W

10 A

2.5

DR

25 A

TUE - Copa (Microondas)
5  1500 W

20 A

4

TUE - Ar Cond. 9000 BTU (Sala Técnica)
16    900 W

10 A

2.5

DR

25 A

TUG - Tomadas Copa (Média, Geladeira) 6  1200 W

20 A

4

TUE - Ar Cond. 9000 BTU (Gerente)17    900 W

10 A

2.5

DR

25 A

TUG - Tomadas Gerais (Corredor, Área de Serviço) 7  1200 W

20 A

4

TUE - Ar Cond. 24000 BTU (Atendimento 01)
18   2340 W

16 A

4

TUG - Tomadas Micros (Gerente, Atendimento Parede) 8  1200 W

20 A

4

TUE - Ar Cond. 36000 BTU (Atendimento 02)19   3950 W

25 A

4

TUG - Tomadas Impressoras Laser (Gerente, Atendimento Parede)
9  1200 W

20 A

4

QD-VISTORIA
 10841 W

32 A

6

TUG - Tomadas Micros (ICE, Espera) 10  1600 W

20 A

4

QD-ILUM
  1125 W

25 A

4

TUG - Tomadas Micros (Atendimento 01) 11  1600 W

20 A

4

Potência instalada (W)

R  12873

S  11686

T  12378

Total  36938

10 A

5 kA

DPS

175 V - 40 KA

3#35(25)16mm²

Conduto ø1 1/2"

125 A

Verde

Quadro de Cargas (QDG)

Circuito
Descrição Esquema

Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T
Ip Seção Disj

(V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (mm2) (A)

1 Iluminação de Emergência F+N+T 127 V 196 180 S 180 1.5 2.5 10

2 Iluminação Interna (Agência) F+N+T 127 V 502 462 S 462 4.0 2.5 10

3 Iluminação Interna (Copa, Área de Serv., Banheiro) F+N+T 127 V 261 240 R 240 2.1 2.5 10

4 TUG - Tomadas Copa (Pia, Fogão) F+N+T 127 V 1333 1200 R 1200 10.5 4 20

5
TUE - Copa (Microondas) F+N+T 127 V 1667 1500 T 1500 13.1 4 20

6 TUG - Tomadas Copa (Média, Geladeira) F+N+T 127 V 1333 1200 S 1200 10.5 4 20

7 TUG - Tomadas Gerais (Corredor, Área de Serviço) F+N+T 127 V 1333 1200 R 1200 10.5 4 20

8
TUG - Tomadas Micros (Gerente, Atendimento Parede) F+N+T 127 V 1304 1200 R 1200 10.3 4 20

9
TUG - Tomadas Impressoras Laser (Gerente, Atendimento Parede) F+N+T 127 V 1304 1200 T 1200 10.3 4 20

10 TUG - Tomadas Micros (ICE, Espera) F+N+T 127 V 1739 1600 S 1600 13.7 4 20

11 TUG - Tomadas Micros (Atendimento 01) F+N+T 127 V 1739 1600 R 1600 13.7 4 20

12 TUG - Tomadas Micros (Atendimento 02) F+N+T 127 V 1739 1600 R 1600 13.7 4 20

13 TUG - Tomadas Impressoras Laser (Atendimento) F+N+T 127 V 1304 1200 R 1200 10.3 2.5 20

14 TUG - Tomadas Rack F+N+T 127 V 1739 1600 T 1600 13.7 4 20

15
TUE - Ar Cond. 9000 BTU (ICE) F+F+T 220 V 978 900 R+S 450 450 4.4 2.5 10

16 TUE - Ar Cond. 9000 BTU (Sala Técnica) F+F+T 220 V 978 900 S+T 450 450 4.4 2.5 10

17 TUE - Ar Cond. 9000 BTU (Gerente) F+F+T 220 V 978 900 R+T 450 450 4.4 2.5 10

18
TUE - Ar Cond. 24000 BTU (Atendimento 01) F+F+T 220 V 2543 2340 S+T 1170 1170 11.6 4 16

19
TUE - Ar Cond. 36000 BTU (Atendimento 02) F+F+T 220 V 4389 3950 S+T 1975 1975 19.9 4 25

QD-VISTORIA
3F+N+T 220/127 V 11784 10841 R+S+T 3421 3637 3783 30.0 6 32

QD-ILUM
3F+N+T 220/127 V 1223 1125 R+S+T 313 563 250 4.8 4 25

TOTAL 40369 36938 R+S+T 12873 11686 12378

Quadro de Demanda (QDG)

Tipo de carga

Potência

instalada (kVA)

Fator de

demanda (%)

Demanda

(kVA)

ENERGISA - Ar condicionado (Não Residencial) 10.85 100.00 10.85

ENERGISA - Iluminação e Tomadas (Escritórios)
20.00 86.00 17.20

5.99 70.00 4.19

Motores 3.53 100.00 3.53

TOTAL 35.77

Quadro de Cargas (QD-VISTORIA)

Circuito
Descrição Esquema

Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T
Ip Seção Disj

(V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (mm2) (A)

1
Iluminação Vistoria e WC

F+N+T 127 V 235 216 S 216 1.8 2.5 10

2 TUG - Tomadas Micros (Vistoria) F+N+T 127 V 1304 1200 S 1200 10.3 4 20

3 TUG - Tomadas Impressoras Laser (Vistoria) F+N+T 127 V 1304 1200 R 1200 10.3 4 20

4 TUG - Tomada Rack (Vistoria) F+N+T 127 V 1087 1000 T 1000 8.6 4 20

5
TUG - Tomadas Externas Vistoria (Vistoria) F+N+T 127 V 1304 1200 T 1200 10.3 4 20

6
TUE - Motor Elevação (Vistoria)

3F+T 220 V 3533 3250 R+S+T 1083 1083 1083 9.3 2.5 16

7 TUE - Ar Condicionado 9000BTU (Vistoria) F+F+T 220 V 978 900 R+S 450 450 4.4 2.5 10

8
Iluminação Externa Vistoria

F+F+T 220 V 543 500 S+T 250 250 2.5 2.5 16

9
Iluminação Fundos Apreensão F+F+T 220 V 543 500 R+T 250 250 2.5 2.5 16

10
Iluminação Entrada da Apreensão

F+F+T 220 V 408 375 R+S 188 188 1.9 2.5 16

11
Iluminação Lateral Pátio Detran

F+F+T 220 V 543 500 R+S 250 250 2.5 2.5 16

TOTAL 11784 10841 R+S+T 3421 3637 3783

Quadro de Cargas (QD-ILUM)

Circuito
Descrição Esquema

Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T
Ip Seção Disj

(V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (mm2) (A)

1 Iluminação Externa Detran - Lado Direito F+F+T 220 V 543 500 S+T 250 250 2.5 2.5 16

2
Iluminação Externa Detran - Lado Esquerdo

F+F+T 220 V 679 625 R+S 313 313 3.1 2.5 16

TOTAL 1223 1125 R+S+T 313 563 250

QD-VISTORIA
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Iluminação Vistoria e WC 1   216 W

10 A

2.5

TUE - Ar Condicionado

9000BTU (Vistoria)

7    900 W

10 A

2.5

TUG - Tomadas Micros (Vistoria) 2  1200 W

20 A

4

Iluminação Externa Vistoria
8    500 W

16 A

2.5

TUG - Tomadas Impressoras

Laser (Vistoria)

3  1200 W

20 A

4

Iluminação Fundos Apreensão
9    500 W

16 A

2.5

TUG - Tomada Rack (Vistoria) 4  1000 W

20 A

4

Iluminação Entrada da Apreensão
10    375 W

16 A

2.5

TUG - Tomadas Externas

Vistoria (Vistoria)

5  1200 W

20 A

4

Iluminação Lateral Pátio Detran
11    500 W

16 A

2.5

TUE - Motor Elevação (Vistoria)
6  3250 W

16 A

2.5

Potência instalada (W)

R   3421

S   3637

T   3783

Total  10841

3#6(6)6mm²

Conduto ø1"

30 A

Verde

ESCALA INSTAÇALAÇÕES ELÉTRICAS - ANASTACIO

SEM ESCALA DIAGRAMA GERAL REFERENTE AO PROJETO

ESCALA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

SEM ESCALA DIAGRAMA MULTIFILAR DO QD-ILUM

ESCALA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

SEM ESCALA DIAGRAMA MULTIFILAR DO QDG

ESCALA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

SEM ESCALA QUADRO DE CARGAS DOS QUADROS PROJETADOS

ESCALA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

SEM ESCALA
DIAGRAMA MULTIFILAR QD-VISTORIA

ABNT - A1 (841X594mm)
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